PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY / ng
v

W KOSCIANIE
Telefony:
- informacja o numerach
wewnetrznych 65/ 512-22-33; 526-52-64 By 8
- PPIS w Kocianie 65/ 512-22-33; 526-52-64 o Ks‘;lgo% "sw.s'“eg" e
- faks 65/ 512-22-33; 526-52-64 s b‘/’ s
- e-mail sekretariat@pssekoscian.pi Sl SS€-R0SCIa
- Sekcja Higieny Komunalnej 65/ 512-22-33; 526-52-64
oryginal/ kepia
ON.HK.9020.71.2021 Koscian , dnia 3'(]_ CZE. 201
DECYZIA
Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. 2021, poz. 735)

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.marca 1985 r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. 2021, poz. 195)

- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw (tj. Dz. U. 2020, poz. 2028)

- §3ust. 1, ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1i31lit. a, ust. 5,6,819 rozporzadzenia
i Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 1. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kodcianie na podstawie pisma z dnia
18.06.2021 r. otrzymanego od Zakladu Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o.0.
ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa i po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach
poboru préb wody z dnia 15.03.2021 r., 17.05.2021 r. i 23.06.2021 r. oraz w oparciu
o sprawozdania z badan laboratoryjnych wody nr: OL-W.903.225.2021 z dnia 18.03.2021 r.,
OL-W.903.446.2021 z dnia 20.05.2021 r., N/ 1069/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 25.05.2021 r.,
N/1069/2021/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia  26.052021 r., OL-W.903.618.2021,
OL-W.903.619.2021 z dnia 25.06.2021 r., OL-W.903.615.2021, OL-W.903.616.2021 z dnia
28.06.2021 r. oraz sprawozdan z badafi w ramach kontroli wewnetrznej nr: 56367/21/POZ,
56374/21/POZ z dnia 15.02.2021 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu
19.02.2021 r.),114915/21/POZ z dnia 15.03.202] r. (data wptywu do tutejszego Urzedu
24.03.2021 r1.), 196795/21/POZ, 196796/21/POZ z dnia 20.04.2021 r. (data wplywu
do tutejszego Urzgdu 20.04.2021 r.), OL-W.9052.105.2.2021, OL-W.9052.105.3.2021 z dnia
22.04.2021 r. (data wplywu do tutejszego Urzgdu 26.04.2021 r.), 255883/21/POZ z dnia
18.05.2021 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 20.05.2021 r.), OL-W.9052.144.1.2021,
OL-W.9052.144.2.2021 z dnia 24.05.2021 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 26.05.2021
r.), OL-W.9052.153.1.2021, OL-W.9052.153.2.2021, OL-W.9052.153.3.2021,
OL-W.9052.153.4.2021, OL-W.9052.153.5.2021 z dnia 27.05.2021 r. (data wplywu
do tutejszego Urzedu 09.06.2021 r.), OL-W.9052.205.1.2021 z dnia 17.06.2021 r. (data

wptywu do tutejszego Urzedu 21 .06.2021 1.)
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z wodociagu publicznego Rogaczewo Mate, ktérego administratorem jest Zaktad Ushug
Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa,

stwierdza

warunkowg przydatno$é¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu

publicznego Rogaczewo Male do dnia 30.09.2021 r.

przy zachowaniu dopuszczalnej wartosci manganu na poziomie nieprzekraczajgcym 400 pg/l

i zelaza na poziomie nieprzekraczajacym 2000 pg/l

i nakazuje
zarzgdzajagcemu wodociggiem

Zaktadowi Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0. ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa:

1.

Doprowadzi¢ jako$¢ wody z wodociagu publicznego w Rogaczewie Malym
w zakresie zawartoéci manganu i zelaza do jakosci zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w zalgczniku nr i rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294),

Poinformowaé w sposéb skuteczny odbiorcéw korzystajgcych z  wody
z wodociggu publicznego Rogaczewo Mate o warunkowej przydatnosci wody
do spozycia przez iudzi i ograniczeniach w korzystaniu z niej,

Przedstawi¢ Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Koscianie
plan dziatan naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywin,

Prowadzié kontrole wewnetrzna jakosci wody w trakcie obowigzywania decyzji
stwierdzajacej warunkowg przydatno$¢ wody do spozycia w celu sprawdzenia
skuteczno$ci prowadzonych dziatan naprawczych,

Przedlozyé sprawozdania z badaf jakosci wody po zakoficzeniu dzialan naprawczych
z ww. wodociagu, potwierdzajace uzyskanie akceptowalnych wynikow w zakresie
manganu i zelaza tj. zgodnych z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 czgsc C
tabela 2 Ip. 5 i 15 do rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2254).

Wyzej podane nakazy nalezy wykona¢ w terminach:

Obowigzek wymieniony w pkt 115 do 30.09.2021 r.,
Obowigzek wymieniony w pkt 2 do 06.07.2021 r.,
Obowigzek wymieniony w pkt 3 do 16.07.2021 r.,
Obowigzek wymieniony w pkt 4 do 30.09.2021 r.
Uzasadnienie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie w zwigzku ze sprawowanym

nadzorem nad zaopatrzeniem ludnosci w wodg oraz zgodnie z rocznym harmonogramem
poboru prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ramach kontroli urzgdowej
dokonat w dniu 15.03.2021 r., poboru wody z wodociggu publicznego Rogaczewo Mate: sie¢
— Luszkowo 96 — dom prywatny. W badanej probce stwierdzono podwyzszong wartos$é
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metnosci 1,5 NTU przy zaleceniach < 1 NTU (sprawozdanie nr OL-W.903.225.2021 z dnia
18.03.2021 r.) okreslonej w zataczniku nr 1 czes¢ C tabela 2 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Badania kontrolne w punkcie wskazaly ponadnormatywng
zawartoéé zwiazkéw manganu tj. 65 pg/l (sprawozdanie nr OL-W.9052.105.3.2021 z dnia
22.04.2021 r.) przy dopuszczalnej wartosci 50 ug/l z w/w rozporzadzenia. Kolejny pobér préb
wody przeprowadzony w ramach kontroli urzgdowe; odbyt sie w dniu 17.05.2021 r. sie¢ —
Krzywin ul. Lewandowskiego - przepompownia, gdzie z kolei stwierdzono przekroczenie
zelaza tj. 4650 pg/l przy dopuszczalnej wartosci 200 pg/l, metnosci >10 NTU
i barwy >70 mg Pt/ (sprawozdanie nr OL-W.903.446.2021 z dnia 20.05.2021 r.). W badaniu
kontrolnym z dnia 25.05.2021 r. przeprowadzonym w tym punkcie uzyskano nastgpujgce
wyniki: zelazo <50 pg/l, mangan 23 ug/l, metnosc 0,78 NTU i barwa 2,5 mg Ptl
(sprawozdanie nr OL-W.9052.153.1.2021 z dnia 27.05.2021 r.). Natomiast badanie
powtérkowe z dnia 23.06.2021 r. wskazaty zwartosé zelaza na poziomie 260 pg/l i manganu
na poziomie 66 pg/l (sprawozdanie nr OL-W.903.619.2021 z dnia 25.06.2021 r.). Ostatnie
badania w ramach kontroli urzedowej zostaty przeprowadzone w dniu 23.06.2021 r. Préby
wody do badan pobrano w czterech punktach: sie¢ - Jerka ul. Dzialkowa 13a - dom prywatny
(sprawozdanie nr OL-W.903.615.2021 z dnia 28.06.2021 r. zelazo 107 pg/l, mangan 116 pg/l,
metno$¢ 1,6 NTU i barwa 7,5 mg Pt /I), sie¢ - Biezyf — 116 - Przedszkole (sprawozdanie
or OL-W.903.616.2021 z dnia 28.06.2021 r., zelazo 197 ug/l, mangan 38 ug/l,
metnoéé 2,3 NTU i barwa 7,5 mg Pt /), sieé — Mosciszki 18 — AgroHandel (sprawozdanie
nr OL-W.903.618.2021 z dnia 25.06.2021 r., zelazo 353 pg/l, mangan 39 ug/l)
oraz w wczesniej wymieniony punkt sie¢ — Krzywif ul. Lewandowskiego — przepompownia
(sprawozdanie nr OL-W.903.619.2021 z dnia 25.06.2021 r., zelazo 260 pg/l,
mangan 66 pg/l). Badania jakosci wody byly rowniez prowadzone przez administratora
w ramach kontroli wewnetrznej w nastgpujacych w punktach na sieci:

- Biezyn 116 — Przedszkole (sprawozdanie nr 56374/21/POZ dnia 02.02.2021 r. -
zelazo 488 pg/l, sprawozdanie nr OL-W.9052.105.2.2021 z dnia 22.04.2021 - zelazo 94 pg/l,
sprawozdanie nr OL-W.9052.153.4.2021 z dnia 27.05.2021 r. - zelazo 652 ng/l)

- Jerka ul. Szkolna 5 — Szkota (sprawozdanie nr 255883/21/POZ z dnia 18.05.2021 r.
- mangan 76 pg/l, sprawozdanie nr OL-W.9052.153.3.2021 z dnia 27.05.2021 r. -
mangan 147 pg/l)

- Mosciszki — AgroHandel (sprawozdanie nr OL-W.9052.153.5.2021 z dnia
27052021 r. - zelazo 2418 pg/l, metno$é >10 NTU i barwa 60 mg Pt/l)
oraz na SUW Rogaczewo Male (sprawozdanie nr 114915/21/POZ z dnia 15.03.2021 r. -
zelazo 3165 pg/l, mangan 567 pg/l, metnosé 17,7 NTU, sprawozdanie
nr OL-W.9052.153.2.2021 z dnia 27.05.2021 r. - zelazo 950 pg/l, mangan 397 ngll,
metno$é >10 NTU i barwa 60 mg Pt /1).

Wymienione w treéci i poddane wnikliwej analizie sprawozdania zostaly wykonane
przez akredytowane laboratoria: Laboratorium JS Hamilton Sp. z 0. o. ul. Rzemie$lnicza 9,
62-081 Poznan i ul. Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia (sprawozdania nr: 56367/21/POZ,
56374/21/POZ z dnia 02.02.2021 r. ,114915/21/POZ z dnia 15.03.2021 r., 196795/21/POZ,
196796/21/POZ z dnia 20.04.2021 r., 255883/21/POZ z dnia 18.05.2021 r.), Laboratorium
Badan Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie,
ul. Niepodleglosci 66, 64-100 Leszno (sprawozdania nr: OL-W.903.225.2021 z dnia
18.03.2021 r., OL-W.9052.105.2.2021, OL-W.9052.105.3.2021 z dnia 22.04.2021 r.,
OL-W.903.446.2021 z dnia 20.05.2021 r., OL-W.9052.144.1.2021, OL-W.9052.144.2.2021
z dnia 24.05.2021 r OL-W.9052.153.1.2021, OL-W.9052.153.2.2021,
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OL-W.9052.153.3.2021,  OL-W.9052.153.4.2021, OL-W.9052.153.5.2021 z dnia
27.052021 r., OL-W.9052.205.1.2021 z dnia 17.06.2021 r., OL-W.903.618.2021,
OL-W.903.619.2021 z dnia 25.06.2021 r., OL-W.903.615.2021, OL-W.903.616.2021 z dnia
28.06.2021 r.), Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewodzkiej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan (sprawozdania
nr: N/1069/2021/LB-WG/PCH z dnia 25.05.2021 1., N/1069/2021/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia

26.05.2021 r.).

Pomimo podjetych dziatan naprawczych w ciggu 30 dni nie uzyskano prawidiowej
jakosci wody pod wzglgdem stezenia manganu i zelaza, zgodnej z wymaganiami okreslonymi
w zalgezniku nr 1 czes¢ C tabela 2 do rozporzagdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

W zwiazku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie
w dniu 10.06.2021 r. wydat Komunikat w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi z wodociagu publicznego Rogaczewo Mate, ktoéry jest dostepny na stronie
internetowej stacji.

Stwierdzone przekroczenia manganu i 2zelaza nie majg negatywnego wplywu
na zdrowie konsumentéw, moga jedynie obniza¢ cechy organoleptyczne wody. Zawartos¢
manganu i zelaza w wigkszych stezeniach przyczynia si¢ do niepozadanego smaku wody,
powoduje wzrost barwy wody, przebarwienie instalacji sanitarnych, ceramiki sanitarnej,
pranej odziezy i powierzchni majacych kontakt z woda. Wysoka zawarto$¢ manganu i zelaza
sprzyja tworzeniu si¢ osadow nierozpuszczalnych zwigzkéw manganu w systemie dystrybucji
wody, powodujgc awarie i utrudnienia techniczne w eksploatacji wodociggu.

Dodatkowo analiza sprawozdania nr OL-W.903.615.2021 z dnia 28.06.2021 r.
wykazata, iz zostal przekroczony parametr mikrobiologiczny grupy coli. Jednoczesnie
wykonano badanie na obecnos¢ E.coli oraz enterokokow. Badanie wykluczylo ich obecnosé.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wartos¢
przekroczonego parametru gr. coli <10 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecnosci
w badanej probee parametru E. coli i enterokokéw, nie stanowi zagrozenia dla konsumentow.
Ponadto w wykonanym jednoczesnie badaniu w drugim punkcie na sieci nie stwierdzono
przekroczenia mikrobiologicznego. Jednakze nalezy wyregulowa¢ w/w parametr w wodzie.
W zwiazku z tym, nalezy dazy¢ do zachowania wartoéci okreslonej w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).

Jak wynika z treéci art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2028):
nadzor nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawujg organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach okre§lonych w przepisach o Panistwowe]
Inspekcji Sanitarne;j.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
woda jest zdatna do uzycia, jezeli jest wolna od mikroorganizméw chorobotwérczych
i pasozytow w liczbie stanowigce] potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich
substancji w stezeniach stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie
wykazuje agresywnych wiasciwosci korozyjnych.
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Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 ww. rozporzadzenia podmioty, o ktérych mowa w § 6-8
podejmuja wszelkie dziatania, aby woda spelniala wymagania okreslone dla parametrow
wskaznikowych okreslonych w czesci C zatacznika nr 1 do rozporzadzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 ww. rozporzadzenia, wiasciwy pafstwowy inspektor
sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan
z wlasnych badan jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez podmioty, o ktérych
mowa w § 6-8, z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedtug ustalonego dla tych
podmiotéw harmonogramu oraz sprawozda przekazywanych przez podmioty wykonujace
badania jakoéci wody w laboratoriach, o ktérych mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych
w punkcie zgodnosci stwierdza warunkowa przydatno$é wody do spozycia.

Zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporzadzenia, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny
stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody do spozycia, okre$lajac dopuszczalne wartosci
parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

Zgodnie z § 21 ust. 8 ww. rozporzadzenia wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny
informuje wlaéciwego wojta o stwierdzeniu warunkowej przydatnosci wody do spozycia.

Bioragc powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie
na czas prowadzenia dziatan naprawczych i warunkowej przydatnosci wody do spozycia
okrelit maksymalng dopuszczalng warto$¢ manganu na poziomie nie wyzszym niz 400 pg/l
i zelaza 2000 pg/l.

Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ko$cianie stosowanie
do § 21 ust. 9 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) nakazat
zarzadzajacemu wodociagiem przedtozenie planu dziatah naprawczych majacych na celu
przywrocenie nalezytej jakosci wody wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywis.

Biorac powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie
orzeka jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Wielkopolskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koscianie w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Ponadto, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania. Oéwiadczenie to sklada si¢ w formie pisemnej
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscianie bezposrednio przed tym
organem, poczta lub $rodkami komunikacji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Z dniem
doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarmmemu W Koscianie
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ‘estatnig ze stron
postepowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. i
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Nie podlega optacie skarbowej na podstawie
art.2 ust.1 pkt 1 lit. G ustawy dnia 16.11.2006r. 0 optacie skarbowej
(tj. Dz. U. 2020, poz.1546 z p6zn. zm.)

Adresat: 1. Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. 2 0.0.

Do wiadomosci: 1. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
ul. Rynek 1, 64-010 Krzywin g et g
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